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Kopi til:
Herning K/Tekn.og Milje/mynla@ ; Embedslageinstitutionen/Midt@

OPLYSNINGER OM PR@VEN

Tidspunkt for prgvetagning: 12-02-19 KIl. 09:30
Analysering pabegyndt: 12-02-19

Prgvens art: Gr A param. Taph. m/flush Arsag: Egatrkb
Lokalitet nr.: 657-V-02-001500 Anlaeg nr.: 0015-00
Prgvetagningsmetode: DS/ISO 5667-5:2006 og ISO 82456

Pravenr.: K219-00603-2
Priager: Hgjvang Lab (BML)
Udtaget fra: Froginst, minkf.

OBSERVATIONER VED PR@VEUDTAGNINGEN
Vandtemperatur: 5,7 °C

* Lugt: Ingen

* Smag: Normal

* Klarhed: Klar

* Farve: Ingen

UNDERS@GELSER AF PRGVEN  Resultat Enhed Maks.# Detekt.  §Afv. Metode
Coliforme bakterier MF <1 pr. 100 ml im. 1 Sr=0,11 SO 9308-1:2014
Escherichia coli (E.coli) MF <1 pr. 100 ml im. 1 Sr=0,11 SO 9308-1:2014
Kimtal 22°C W.PCA <1 pr. ml 200 1 Sr=0,150 DS ISO 6222, 1.20
Farvetal <1 mg Pt/| 15 1 15 % DS/EN ISO 7887:2(
Turbiditet <0,05 FNU 1 0,05 10 % DS/EN ISO 7027:2
Jern 0,012 mg/| 0,2 0,01 10 % ICP/MS

Mikrobiologisk analyse udfgrt inden for 24 timer

Resultater maerket med * er ikke akkrediterede grmanesultater. Afv : Rel. standardafv.

a: mindre afvigelse fra den angivne metode. i.rikke malelig. < = mindre end. > = stgrre end. pmgikrogram.

§: Ekspanderet usikkerhed, deekningsfaktor 2

TS = tarstof. SS = suspenderet stof. VV = vadvaedt.= under detektionsgraensen,

K OMMENTARER TIL PROVNINGSRESULTATET
Bemaerkninger udenfor akkreditering:
Analyseresultaterne giver ikke anledning til bemaerger.
#:Min og max-veerdier ift Bekendtg. nr 1068 af 22(8/8,
taphane uden skyl (nitrit afg VV dog med specifispnveerdi)

Prgven udtaget efter geeldende prgvetagningsplemadiale
Hgjvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert\aars
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Prgvenr. K219-00603-2 fortsat

medmindre andet er aftalt.

K OMMENTARER TIL PR@VNINGSRESULTATET
forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Analyseresultater anfgres i rapporten med 2 betlelerire,

Ved sammenligning med eventuelle greense- og/eléanerdi,
anvendes analyseresultatet i rapporten.

Prgvningsresultaterne geelder udelukkende for despgesemner.
Prgvningsrapporten ma kun gengives i uddrag mesdngjLaboratoriers skriftlige tilladelse.

Ansvarlig for undersggelsens udfarelse

Marianne Hagh, Laborant
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